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分館　２Ｆ　コンセント回路図
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注意

（１）１００Ｖコンセント回路は定格１５００Ｗまでです。

（２）電源１回路１６００Ｗまで使用出来ます。

（３）2口はコンセント差込口が2個です。　

（４）Eはコンセント差込口接地極付です。


